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Aviso

Esclarecimento de dividas sobre o Concurso Publico n.°
1/EO-CP/2022 “Empreitada da Obra de Remodelacdao das
Instalacdes do Centro Integrado de Servicos Diurnos para
Pessoas Portadoras de Deficiéncia, no R/C e 3.° andar DR/C
do Edificio Cheng Tou da Ilha Verde”

Com base nas questdes levantadas por um dos correntes
relativamente a matéria acima referida, procedemos ao
esclarecimento de duvidas conforme a alinea 2.3 do artigo 2.° do
programa do concurso:

Duvida 1: No que se refere ao Sistema de Baixa Tensdo, ¢ favor
fornecer informag¢des detalhadas, requisitos de
técnicas ou catalogos de produtos do projector e do
ecra.

Resposta: Vide os anexos I e Il para os catalogos dos
equipamentos sugeridos. E necessario fazer a
verifica¢do in loco quando se procede a aquisi¢do dos
referidos equipamentos para assegurar espago.
suficiente da sua instalagdo e ndo ser inferior as
especificagdes dos equipamentos sugeridos.

Duvida 2: Os itens D.9.1.3 e D.9.1.4 do mapa de quantidades
sdo  amplificadores com 240W e 120W
respectivamente. No entanto, apresentam-se S00W e
250W no mapa do sistema. Qual dos dois prevalece?

Resposta: Deve seguir a quantidade e as especificagdes do
mapa de quantidades, pelo que o referido sistema
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deve utilizar 3 amplificadores de 240W e um
amplificador de 120W.

Duvida 3: O projector e o ecrd sdo referidos nos itens D11.1.1
e D11.1.2 do mapa de quantidades, mas ndo sdo
mencionadas as informag¢des tais como os requisitos
do projector e o tamanho do ecrd. Por favor,
proporcionar as referidas informacgdes.

Resposta: Vide os anexos I e II para os catalogos dos
equipamentos sugeridos. E necessario fazer a
verificagdo in loco quando se procede a aquisigdo dos
referidos equipamentos para assegurar espago
suficiente da sua instalacdo e ndo ser inferior as
especificagdes dos equipamentos sugeridos.

Duvida 4: O item D.8.2.1 do mapa de quantidades exige
proporcionar HDMIL=2M, mas o requisito da
quantidade ¢ 48.7M. Pedimos que nos esclareca se
2M ¢é o equivalente a 2 metros do comprimento do fio.

Resposta: Prevalece o comprimento de 48.7 metros que
corresponde a quantidade do mapa de quantidades, e
€ necessario fazer uma verificagdo de acordo com o
ambiente do local para aperfeigoar o sistema em
causa.

Duvida 5: Pedimos esclarecimento sobre as fungdes e
utiliza¢do do item D10.1.4 “transmissor” do mapa de
quantidades no sistema de alerta de urgéncia.

Resposta: O item D10.1.4 do mapa de quantidades é um
“transmissor”, cuja fungdo ¢ para ligar o item
D.10.1.1 “botdo de chamada urgente” e o item
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D.10.1.2 “alerta de alto-falante com luz”, referidos
no mapa de quantidades. O sistema em causa sera
ajustado de acordo com o sistema e materiais
entregues, vide o anexo III como referéncia, e &
necessario fazer o aperfeicoamento de acordo com o
ambiente do local.

Duvida 6: Pedimos esclarecimento sobre as fungdes e
utilizagdo do RS 485 do item D10.1.5 do mapa de

quantidades.

Resposta: O item D.10.1.5 “RS485” serve para ligar o item
D.10.1.3 “Aparelho principal do sistema de chamada
urgente” e item D.10.1.4 “transmissor”, referidos no
mapa de quantidades. O sistema em causa sera
ajustado de acordo com o sistema e materiais
entregues, vide o anexo III como referéncia, e ¢
necessario fazer o aperfeicoamento de acordo com o

ambiente do local.

08 de Margo de 2022, Macau

Pel’ A Presidente do IAS

[N

Cheong Wai Fan

Chefe do Departamento

Administrativo e Financeiro
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